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Berechnung kalte Zone mit WWB
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Berechnung äußerer Durchmesser  
mittels Formel 26 in m

Schätzung Mitteltemperatur mittels  
Formel 118

Berechnung Oberflächentemperatur  
mittels Formel 119

Berechnung Temperaturunterschied  
zwischen Oberflächen- und  

Lufttemperatur mittels Formel 121

Berechnung konvektiver Anteil für  
Mantelfläche mittels Formel 120

Berechnung Oberflächentemperatur  
mittels Formel 123 in K

Berechnung Lufttemperatur mittels  
Formel 54 in K

Berechnung Strahlungsanteil mittels  
Formel 122

Berechnung Strahlungs- und  
Konvektionsanteil mittles Formel 124

Berechnung Wärmeabgabe  
senkrechtes Rohr mittels Formel 125

Berechnung neue  
Oberflächentemperatur mittels Formel  

126

Berechnung Differenz der alten und  
neuen Oberflächentemperatur mittels  

Formel 127

Differenz
kleiner 0,1 K ?

Berechnung Oberfläche kalte Zone  
mittels Formel 94 in m²

Berechnung Höhe kalte Zone mittels  
Formel 96 in m

Berechnung Wärmeabgabe der  
senkrechten Oberfläche der kalten  

Zone mittels Formel 129

Berechnung Fläche unterer  
Speicherabschluss mittels Formel 91

Berechnung Wärmeabgabe des  
unteren Speicherabschlusses mittels  

Formel 130

Ende

Berechnung neue  
Mitteltemperatur mittels  

Formel 128


